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                              1.Функциональная  структура  теплоснабжения

        Системы  теплоснабжения  представляют собой  инженерный  комплекс  от
источников тепловой  энергии  до потребителей тепла, связанных между собой   
тепловыми сетями различного назначения  и балансовой принадлежности, имеющими  
характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.  Величины параметров и характер их изменения определяется  техническими возможностями основных  структурных элементов систем теплоснабжения  (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.
          
      На  территории  Тинского сельсовета  в двух поселениях  с. Тины и п. Поймо-Тины 
расположены  4 котельных общей производительностью   5,5  Гкал/ч.

       Котельные  обслуживают  школу, гаражи,  клубы ,библиотеки, детский сад, приют, корпуса больниц, магазины,  частично жилой фонд.

      Основной  жилой фонд  снабжается  теплом от поквартирных  источников  тепла
(печи, котлы).

       Две котельные находятся  в собственности  администрации Тинского сельсовета, которые в настоящее время законсервированы
      -две котельные в собственности  Филиала №4 КГБУЗ  ККПНД  №1 , 
      -одна котельная стоит на балансе Управления образования и отапливает здание  МБОУ Тинской СОШ №1. 
        На территории с.Тины осуществляет  производство и передачу тепловой  энергии
одна   эксплуатирующая организация - «Альянс», которая  обслуживает одну котельную, отапливающую здание школы. 

      Схема  расположения  существующих  источников  тепловой энергии и зоны их 
действия  представлена в приложении 1,2,3,4.

                    2. Источники  тепловой энергии

     Котельная №1 –расположена с. Тины  ул. Мира№13 –законсервирована.

      Котельная №2- расположена с. Тины ул. Трактовая 140 -законсервирована

       Котельная №3- модульная - расположена по ул. Школьная 1а с. Тины- имеет два  
водогрейных  стальных котла КВр-1.25К и обеспечивает теплом : здание  МБОУ Тинской   
СОШ №1, теплицу и гараж школы. Общая  установленная мощность котельной составляет 
2.5 Гкал/час, подключенная  нагрузка 0.923 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя
на отопление 70-950 С.
Здание котельной .состоит из транспортабельных блоков полной заводской готовности, 2010года постройки. Наружные тепловые сети имеются.
Котельная по надежности отпуска тепла потребителям  относится ко второй категории.
Эксплуатация котельной осуществляется  полуавтоматически, компьютерным контролем 
параметров работы всего оборудования и измерительных приборов.
Сетевая  вода для систем  отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной
системе трубопроводов.
Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки
исходной и подпиточной воды существует.
Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межото-
пительный период котельная  останавливается на межсезонный ремонт и наладку  техно-
логического оборудования и системы отопления.
Принципиальная тепловая схема №3.

           Котельная №4– расположены в п. Поймо-Тины   по ул. Центральная  № 1а в одном шлакобетонном здании  1964 года постройки.
Котельная №4 имеет два водогрейных котла: 2- водогрейных прямоточных котла
КВЦ - установленная мощность  каждого 0.8Гкал/час.  2 – водогрейных котла КВ-РК с установленной мощностью каждого 0,7 Гкал/час Котельная обеспечивает теплом корпуса, объекты и административное здание филиала №4 КГБУЗ ККПНД№1,СДК, библиотеку, столовую, банно-прачечный комбинат детский сад «Солнышко»,5 жилых квартир. Общая установленная мощность котельной 3 Гкал/час.
Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70С. Наружные тепловые сети
присутствуют.
Сетевая  вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной
системе водопроводов.
Категория  потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла- вторая.
Исходная вода поступает  из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от 
температуры наружного воздуха, происходит измененим расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется  только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой
энергией осуществляется только в отопительный  период. В межотопительный период
котельная  останавливается на ремонтные работы.

           Структура основного (котлового) оборудования по котельным 
                                                                                                                            Таблица  2.1
	Наименование
котельной
	Марка
котла
	Установленная
мощность,
Гкал/час

	Год ввода в
эксплуата-
цию
	Год прове-
дения пос-
ледних на-
ладочных
работ
	Примечание

	Котельная №3
	Котел сталь-
ной КВ-1.25К
	1.25
	2010
	2016
	

	
	Котел сталь-
ной КВ-1.25К
	1.25
	2010
	2016
	

	Котельная№4
	Котел
КВ-РК

	0,7
	2003
	2014
	

	
	Котел
КВ-РК
	0,7

	2003

	2014
	

	
	Котел
КВЦ
	0,8
	2010
	2014
	

	
	Котел
КВЦ
	0,8
	2010
	2014
	



Характеристика  основного  оборудования  по источникам тепловой энергии                                                                                                                            Таблица 2.2
	


	Наименование источников  тепловой  энергии

	
	Котельная
№3
	Котельная
№4

	Температурный
график работы
Тп/То, С
	95/70
	95/70

	Установленная теп-
ловая мощность борудования гкал/час
	2,5
	1,4

	Ограничения тепловой
  мощности
	По
паспорту
	По
паспорту

	Параметры располагае-
мой тепловой мощности
	2,5
	1,4

	Параметры тепловой
мощности  нетто
	2,5
	1,4

	Год  последнего  осви-
детельствования  при
допуске в эксплуатацию
после ремонта
	2012
	2012

	Способ регулирования
отпуска  тепловой энергии
	Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием 
отопительной  нагрузки и непосредственным присоединением  абонентов к тепловым сетям.

	Способ учета  тепла,
отпущенного в тепловые  сети
	Расчетный , в зависимости от показаний температур воды в 
подающем и обратном трубопроводов

	Статистика отказов и
восстановлений  обору-
дования источников тепловой энергии
	1
	2

	Предписания  надзор-
ных  органов по запре-
щению дальнейшей эксплуатации иточни-
ков тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению  дальнейшей
эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой
сети отсутствуют.



3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Описание тепловых сетей источников теплоснабжения  Тинского сельсовета
представлено в таблицах 3.1-3.6
Описание тепловой сети котельных,№3 ,№,4  представлено в таблице 3.1
	     Показатели
	Описание, значение

	                                    Котельная №1

	Описание структуры тепловых сетей от
каждого источника тепловой  энергии ,от
магистральных выводов до центральных
тепловых пунктов (если таковые имеются)
или до ввода в жилой квартал или промыш-
ленный объект;
	Для системы теплоснабжения от котельной
принято качественное регулирование отпуска
тепловой энергии в сетевой воде потребителям.
Расчетный температурный график- 75-60С;95-70С при расчетной температуре наружного
 воздуха -40С

	Электронные и (или) бумажные карты (схе-
мы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
	Общий вид схемы представлен в приложении к данному разделу

	Параметры тепловых сетей , включая год начала  эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств ,тип прокладки,
 краткую характеристику грунтов в местах
 прокладки с выделением наимение надежных
 участков, определением их материальной
 характеристики и подключенной тепловой нагрузки
	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспе-
чения горячего водоснабжения;
материал трубопроводов - сталь трубная;
способ прокладки - канальная;
Компенсация температурных удлинений трубо-
проводов осуществляется за счет естественных
изменений направления трассы. Основные па-
раметры тепловых сетей с разбивкой по длинам,
диаметрам, по типу прокладки и изоляции
см .таблицу 3.2

	Описание типов и количества секционирующей
и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	На тепловых сетях действуют секционирующие и регулирующие задвижки и арматура

	Описание типов и строительных особенностей
тепловых камер и павильонов;
	Строительная часть тепловых  камер выполнена
из кирпича .Высота камеры –не менее 1.5-1.3м,
в перкрытиях камер люки  диаметром  700мм.
Назначение – размещение арматуры,проведение
ремонтных работ.

	Описание графиков регулирования отпуска 
тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
	Регулирование отпуска теплоты осуществляется
качественно  по расчетному температурному 
графику 75/60С;95/70С по следующим причинам:
-присоединение потребителей к тепловым сетям
непосредственное без смешения и без регулято-
ров расхода на вводах;
-наличие только отопительной нагрузки

	Фактические температурные режимы отпуска
тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования тепла
в тепловые сети
	Утвержденный график отпуска тепла приведен 
в приложении Д. По представленным данным с
котельной построить фактический график отпуска тепла не представляется возможным.

	Гидравлические режимы тепловых сетей 
и пьезометрические графики;
	У теплоснабжающей организации отсутствует
пьезометрический график и расчет гидравличе-
ского режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления как у конечного , так и остальных потребителей.

	Статистика отказов тепловых сетей (аварий ,инцидентов)за последние 5 лет;
	Статистика отказов тепловых сетей (аварий)
присутствует.

	Статистика восстановлений(аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей 
присутствует.

	Описание процедур диагностики состояния  те-
пловых  сетей и планировании капитальных (текущих)ремонтов
	Гидравлические испытания проводятся раз в год, осмотры  и контрольные раскопки – по мере необходимости.

	Описание периодичности и соответствия техни-
ческим регламентам и иным обязательным тре-
бованиям процедур летних ремонтов с параме-
трами и методами испытаний(гидравлических,
температурных, на тепловые потери )тепловых 
сетей
	Летние ремонты проводятся по необходимости.

	Предписания надзорных органов по запреще-
нию  дальнейшей эксплуатации участков теп-
ловой сети и результаты их исполнения
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

	Описание типов присоединений теплопотребля-
ющих  установок потребителей к тепловым
сетям с выделением наиболее распространен-
ных , определяющих выбор и обоснование гра-
фика регулирования  отпуска тепловой энергии
и теплоносителя;
	Тип присоединения потребителей  к тепловым
сетям-  непосредственное, без смещения, по па-
раллельной схеме включения потребителей  с
качественным  регулированием температуры
теплоносителя  по температуре наружного воздуха (температурный график75/60; 95/70С),
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная  нагрузка.

	Сведения о наличии коммерческого приборного
учета тепловой энергии,отпущенной из тепловых сетей потребителям,и анализ планов 
по установке приборов учета тепловой энергии
и теплоносителя.
	Узел учета отпущенной из тепловых сетей 
тепловой энергии отсутствует.

	Анализ работы диспетчерских служб теплосна-
бжающих( теплосетевых) организаций и испо-
льзуемых средств автоматизации,   телемеханизации и связи ;
	Отсутствует

	Уровень автоматизации и обслуживания центр-
альных тепловых пунктов, насосных станций
	Автоматизации  и обслуживания центральных
тепловых пунктов, насосных станций с.Тины нет.

	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от
превышения  давления
	Автоматизации и обслуживания центральных 
тепловых  пунктов, насосных станций с.Тины
не существует.

	Перечень, выявленных бесхозяйных тепловых
сетей и обоснование выбора организации, упол-
номоченной на их эксплуатацию.
	бесхозяйных тепловых
сетей не обнаружено.




Основные  параметры  тепловых  сетей с разбивкой по длинам, диаметрам ,по типу
прокладки  и изоляции :                                                                           таблица 3.1
	№
п/п
Наименование
участка
	Наружный
диаметр тру-
бопроводов
на участке,мм

	Длина тру-
бопроводов
тепловой
сети,м
	Год
последнего
кап.
ремонта
	Тип
изоляции
	Тип
прокладки

	                                            Котельная№3



	1
	Котельная-школа
	76
	100
	
	минераловата
	Бетонный
короб

	2
	Школа-теплица
	76
	44
	
	минераловата
	Бетонный
короб

	3
	Теплица-гараж
	76
	5
	
	минераловата
	Бетонный
короб

	                                                               Котельная №4



	
	Тепловые  сети
	76
	1930
	
	минераловата
	канальная



                        4. Зоны действия  источников тепловой энергии
	Вид источника
теплоснабжения
	  Зоны действия источников теплоснабжения

	Котельная №3
С.Тины Ул.Школьная 1а
	МБОУ « Тинская СОШ №1»
Дет.сад «Теремок»
	Ул. Школьная ,1а

	Котельная №4



	Филиал №4 КГБУЗ ККПНД №1
Объекты, корпуса,  администра-
тивое здание.
	Ул. Центральная ,1а

	
	Филиал МКУК «ЦКС Тинского
сельсовета (библиотека)
	Ул. Центральная,12

	
	Детский сад «Солнышко»
	Ул, Центральная,11

	
	Жилой дом
	Ул. Центральная ,13 кв1.2

	
	Жилой дом
	Ул.Больничная, 19 кв 1

	
	Жилой дом
	Ул. Мира ,1

	
	Жилой дом
	Ул. Центральная 1 кв 2

	
	Филиал №4 КГБУЗ ККПНД №1
Столовая ,банно-прачечный комбинат
	Ул. Центральная 1а

	
	Филиал №4 КГБУЗ ККПНД №1
Столовая ,банно-прачечный комбинат
	Ул. Центральная 1а

	
	Филиал №4 КГБУЗ ККПНД №1
Столовая ,банно-прачечный комбинат
	Ул. Центральная 1а



      Поставки  и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение
топливом  производится надлежащим образом. На всех котельных в качестве основного,
резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь 2БР. Характеристика
топлива  приведена в таблице 5.1

	Вид топлива
	Место поставки
	Низшая теплота
сгорания,ккал/кг
	Примечание

	Бурый уголь 2БР
	Бородинское
Месторождение
Ошаровское  месторождения
	
    3600
	Расположено на 
расстоянии 120км,
расстоянии 70км.





5. Описание  существующих технических  и технологических проблем  в системах
теплоснабжения поселения.

Анализ  современного технического состояния  источников тепловой энергии в системах
централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам: 
       1. Основное оборудование источников , как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше пре-  дусмотренного технической документацией . Это оборудование физически и морально
 устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам.
 Причина  такого  положения состоит в отсутствии средств у собственника или  эксплуа-
тирующей организации для замены оборудования  на более  современные аналоги.

     2. Котельные не имеют приборы учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпу-
щенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления тех-
нологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой  эконо-
мичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем  техническом
состоянии.

  3. Источники тепловой энергии в системах теплоснабжения могут быть в достаточной
степени  обеспечены теплом. Нехватка топлива в отдельных системах является следствии-
ем причин, лежащих  в сфере организации  взаимоотношений  между участниками про-
цессов теплоснабжения  и теплопотребления, а так же в сфере управления этими процессами,  а также доставкой угля в весеннее-осеннее время года. Согласно
представленных данных проблема,  заключающаяся в надежном  и эффективном снабже-
нии топливом, существует. Используются на источниках тепла  местные природные 
ресурсы.
      4. Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла,  становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления в период  подготовки
к очередному  отопительному сезону.


                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      Приложение 1
                                                                                                              Утверждаю__________ 
Глава Администрации Тинского сельсовета                                                                           С. В. Ефремов
                                    _________2024 г.
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Утверждаю__________ 
Глава Администрации Тинского сельсовета
С. В. Ефремов
_________2024 г.
Схема теплосетей от котельной филиала № 4 КГБУЗ «ККПНД № 1»
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П Р О Е К Т
ТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


РЕШЕНИЕ

с. Тины

«____» _________________ 2024 г.          				№ _____

о внесении изменений и дополнений в Устав Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Тинский сельсовет в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 24 Устава Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края, Тинский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Тинского сельсовета Нижнеингашского района  Красноярского края следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление  учета  личных  подсобных  хозяйств,  которые ведут  граждане  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», в похозяйственных книгах.»
1.2. Подпункт 14 пункта 1 статьи 7 Устава исключить.
1.3. Пункт 1 статьи 26 Устава дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) приобретение им статуса иностранного агента;»
1.4. Статью 38.2 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При решении вопросов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, в сходе граждан также могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения схода граждан 18 лет и имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта, в случае, если это установлено муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»
1.5. Абзац 2 пункта 5 статьи 38.3 Устава изложить в новой редакции:
«Полномочия старосты сельского  населенного пункта прекращаются досрочно по решению представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 – 7 и 9.2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.6. Статью 50 Устава дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Администрация сельсовета  осуществляет   передачу   в  безвозмездное  владение и пользование объектов электросетевого хозяйства, находящихся     в    муниципальной    собственности,    системообразующей территориальной   сетевой   организации   или   территориальной   сетевой организации,  действующих  в  границах  субъекта  Российской Федерации, в случаях,  порядке  и  на  условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.»
1.7. Пункт 2 статьи 56.1 Устава дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6) приобретение им статуса иностранного агента.»
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссия.
3. Глава муниципального образования  обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное настоящее Решение в течении семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении  сведений о настоящем решении о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования  в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в печатном издании «Информационный вестник».
5. Пункт 1.2 решения вступает в силу с 01.01.2025 года.


Глава Тинского сельсовета					                   С.В. Ефремов	

Председатель Тинского
сельского Совета депутатов		    				         А.С. Серкова
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AIMUHHUCTPAIIASA
TUHCKOI'O CEJILCOBETA
HIDKHEWHT AITICKOI'O PAMIOHA
KPACHOSPCKOI'O KPAS

ITOCTAHOBJIEHUE

11.11.2024r. c. Tunsr Ne 39

00 yrBepxkaennn AKTYaJH3APOBAHHOMN CXeMbI TEINI0CHAGKEHHS Ha
TeppuTopur MO Tunckuii cennckmii coper
Huxuennramcekoro paiiona Kpacnosipekoro kpas

B coorsercrBum ¢ ®enepambHbiM 3akoHOM or 06.10.2003 Ne 131-@3 « O6 o6mux
IpPUHIMIAX OPraHM3al[id MECTHOTO CAMOYIpaBIeHHs B Poccmiickoit Denepanmn DenepanbHEIM
3akoHOM ot 27.07.2010 N 190-®3 "O TennocHabxkenun”, Tloctanosnenuem IlpaBurenscrea PO or
22.02.2012 N 154 "O TpeGoBanHMAX K cxemam TEIIOCHAOKEHUSA, MOPSIAKY HX paspaboTKH u
YTBEP/ICHUA", YINTHIBAS 3aKIIIOYEHHE TI0 Pe3yIBTATAM TIyOIMYHBIX CIyIIAHHUH [0 YTBEPIKICHHIO
CXEMBI TEINIOCHAOKEHHS Ha TeppuTopud MO Twmmckmii cenbcoBeT HmknenmHramckoro paifona
Kpacuospckoro kpas ot 05.04.2023 roza
I[TOCTAHOBJISIO: A

1. YTBepauts AKTyaJIM3UPOBAHHYI0  CXEMY TEIUIOCHAOKEHHUS Tepputopu MO TunCKuit
cenbcoseT Himknennrarckoro paifona Kpacrospcxoro kpast na 2024 rox cornacuo IPHIIOXKEHHS.

2. Omy6nmKoBaTh HacTosTEe MOCTAHOBIEHHE B IIEYATHOM W3JIaHHM OPTraHOB MECTHOTO
cavoynpasnenns TuHckuit  cembcoer «MH(GOPMAUMOHHBIA BECTHHKY U pPasMECTHTh Ha
odumanEHOM calite anMuEHCTpaEH THHCKOro CelbCoBeTa https://Ik.gosweb.gosuslugi.ru/

s

['naBa apMusHCTpammu C.B.Edpemos






[1PAJIOAKCHAT K 11UU1AHUBIICITEI

Ne39 ot 11:011.2024r.

CXEMA TEILTOCHABKEHMUS
MO THHCKHUI CEJIHLCOBET
HIKHEMHTAIIICKOTO PAMTOHA

HA 2024 T.






1.DyHKIOHOHAAbHAS CTPYKTYPa TeIJI0CHAOKeHHS]

CHCTeMBI TEIUIOCHAOKEHHS TIPENCTaBISIEOT COO0H MHKEHEPHBIM KOMIIIEKC OT
MCTOYHHKOB TETIOBOH SHEPTMH 10 TOTpeOuTeeil TeIla, CBA3aHHBIX MEXY COGOi
TEIIOBEIME CETSIMH PA3IMYHOTO HA3HAYCHNs H OanaHCOBOW MPHHAICKHOCTH, HMEIOIIMH
XapakTepHEIE TETIOBLIE U THAPABTMUECKHE PEXAMBI C 3alaHHBIMK NIapaMeTpaMy TEIIOHOCHTCIIA.
BeuauHb! 1apaMeTPoB W XapaKTep HX H3MEHEHUs OIPE/IeIseTCA TEXHUIECKIMH BOSMOXKHOCTAME
OCHOBHBIX CTPYKTYDHBIX 7€MEHTOB CHCTEM TEILTOCHA0XKEHHs (HCTOYHUKOB, TEIIOBBIX cereit 1
noTpebuTeNei), SKOHOMHYECKOH 1eNecO00pasHOCTHIO.

Ha Tteppuropuu THHCKOTO CElBCOBETA B JIBYX MOCENCHMIX C. THHBI 1 I IToiimo-TuHEL
pacronoKeHs! 4 KOTeNTbHBIX O0IIeH IPOU3BOUTENBHOCTEIO 5,5 T'xan/4.

KoTenmbHble 0GCIYXHBAIOT MIKOY, FAPAKH, KIyOsl ,0M0NHOTEKH, ISTCKUH Cal, IIPHIOT,
KOpITyca GONBHHII, MArasiHbl, JACTHIHO XKUIOH QOHTL.

OCHOBHO# KHI0# GOHJ CHAGKAETCS TEIITOM OT IOKBAPTHPHEIX HCTOYHAKOB TEIIIA
(Teun, KOTIIBL).

JIBe KOTENBbHEIE HAaXOMATCA B COOCTBEHHOCTH aJMHHHCTPALUH THHCKOTO CebCOBETa, KOTOPBIC
B HACTOSIIEE BPeMs 3aKOHCEPBUPOBAHEL

-JBe KOTeNbHBIe B coberBenHocTH ®mimana Ne4 KTBY3 KKITHJ[ Nel ,

-0[[Ha KOTeJIbHAs CTOMT Ha Ganance YipasieHds 00pa30BaHHs U OTAIUIABACT 3NAHHC MBOY
Tunckon COII Nel.

Ha teppuropr c. THHBI OCYIIECTBIIIET IPOU3BOACTBO M IIepeaady TEIJIOBOM BHEPTUM

OIlHa SKCILTyaTHpPYOLiasi OPraHH3aIHs - K AJBSIHCY, KOTOPasd 00CIy)KHUBaeT OJHY KOTEIBHYIO,
OTAIIMBAIOIIYIO 3[JAHHUE IMKOJIBL. -

CxeMa pacIoNOXKeH s CyIIECTBYIOIMX UCTOIHAKOB TEMIOBOH SHEPrUH M 30HBI HX
IeHCTBHA Ipe/cTaBieHa B mpuyioxkennn 1,2,3,4.

2. McTOYHHKH TeNI0BOM SHEPTHH

Kotemsuast Nel —pacmonokena c. Turbl yiI. MupaNel3 —3akoHCEpPBAPOBAHA.
Koreannas Ne2- pacronoskena c. Tunsl yi1. Tpakrosas 140 -3akoHCepBrpOBaHa

Koreapnas Ne3- Mozy/bHas - pacmonoxena 1o yir. IlkomnbHas 1a c. THHBI- UMEET JBa
BOZOIPeHHBIX cTambHbIX KoTa KBp-1.25K 1 obecrieunBacT TEIIOM : 37aHAe MBOVY Tunckoi
COIII Nel, ety u rapa mxonbl. Obmas ycTaHOBIEHHAA MOIIHOCTD KOTEIBHO# COCTaBIsAET
2.5 Tkan/gac, MOAKIIOUeHHas Harpyska 0.923 I'kan/gac. Paboyas TemIepaTypa TeIIOHOCHTEI
na oromwtenne 70-95° C.
3J1aHHe KOTENBHON .COCTOMT U3 TPAHCIIOPTAOEIbHEIX OJI0KOB IIOHON 3aBOJICKO} TOTOBHOCTH,
2010rona noctpoitku. Hapy KHEIE TEIIOBEIE CETH HMEIOTCS.

KoTebHas 10 HaIeKHOCTH OTIIYCKA TEITa IOTPEOUTENSIM OTHOCHTCS KO BTOPOH KaTeropu.
KCILTyaTAIHs KOTEIHHON OCYIIECTBIAETCS IOMyaBTOMATHICCKH, KOMIILIOTCPHEIM KOHTPOJIEM
TIapaMeTpoB paboTHI BCET0 000py/I0BaH)A i H3MEPUTEIBHBIX TipuOOpPOB.

CeTeBas BOJA JUTS CHCTEM OTOILICHUS IOTPeOUTENEH 0JaeTCA OT KOTEJIBHOM II0 2-X TpyOHOH
cucTeMe TpyOOIPOBOIOB. _
HcxomHast Boja IIOCTYIIAeT U3 X03IHCTBEHHO-TINTHEBOTO BOAOIIPOBO/A. TexXHOIOTHS TOATOTOBKH
MCXOAHOHN U MOAIUTOYHOM BOJKI CYIIECTBYET.

CHabxeHue TEIIOBOM SHEpruet OCyIIeCTBIAETCH TOJIBKO B OTONHUTENBHBIN IeproA. B MexoTo-
[UTENBHEIN IEPHO/ KOTENbHAs OCTaHABIMBACTCS Ha ME)KCE30HHEIH PEMOHT M HAJIAKy TEXHO-






JIOTHYecKOro 000pyIOBaHHUS ¥ CHCTEMBI OTOILICHH.
puanunuanbHas Termiopas cxema Ne3.

Koteannas Ned— pacronokers! B 11 [ToiimMo-Turbt 10 yi1. LleHTpambHad Ne 1a B oHOM
maKo6eTOHHOM 31anui 1964 rofa moCTPOHKH. )
Korenbnas Ned mveeT IBa BOJOIPEHHBIX KOTNA: 2- BOJOIPEHHBIX MPAMOTOYHBIX KOTIA
KBI] - ycTaHOBICHHAS MOIHOCTD KaX0TO 0.8T'kan/gac. 2 — Bomorpeitsix kotia KB-PK ¢
YCTaHOBJIEHHOH MOIIHOCTBIO KaX/I0r0 0,7 I'xan/gac KoTenpHast obecrieunuBacT TSIIOM KOpITyca,
06BEKTHL ¥ AIMUHUCTPATHBHOE 3[aHHE Qunmana Ne4 KTBY3 KKITH/INe1,CIK, 6ubmuoTexy,
CTOIIOBYIO, GaHHO-IIpadeTHEIH KOMOMHAT NETCKUHA cajl «COJHBIMIKOY,5 JKHWIBIX KBapTHp. OOImas
YCTaHOBJIEHHAs] MOILIIHOCT KOTEJBHOHA 3 I'kan/gac.
Pa6ouast TemmepaTypa TemIoHocutens Ha otorienue 95-70C. HapyxHbie TEIIOBEIC CETH
TIPUCYTCTBYIOT.
CereBas BOJIA JUTS CHCTEM OTOILIEHHS IIOTPeOUTENEH II01aeTCs OT KOTEIBbHOM 110 2-X TpyOHOH
CHCTEME BOIOIPOBOZIOB.
Karteropusi motpeOuTenell Temna 1o HaeKHOCTH TeIIocHa0KeHHS U OTIIYCKy TeIlia- BTopas.
VcxomHas Boja HOCTYNAeT U3 X03SHCTBEHHO-IIUTHEBOI0 BOMONPOBOAA. TexHOJIOTHS TOATOTOBKH
HMCXOJHOH U IMOAMUTOYHOHN BOABI OTCYTCTBYET. g
Pery1upoBaHye TeMIIEpaTyphI CeTeBOH BOJBL, IIOCTYTAIOMEH B TETIOCETh, B 3aBUCHMOCTH OT
TeMIIepaTyphl HAPYKHOTO BO3/TYXa, TPOMCXOUT H3MEHEHHM PAacX0/ia TOIHBA.
DKCILTyaTanys KOTEIbHO! OCYIIECTBIIAETCS TONBKO BPYYHYIO, BUSYalbHBIM KOHTPOIEM apameTpoB
paGOTEI Bcero 000pYNOBaHHS U U3MEPUTENBHBIX npubopos. CHabKeHHe TEMIOBON
SHEpPrUeH OCyIIECTBIICTCS TOIBKO B OTONHMTEIBHBIH Hepuol, B MeOTONHUTENbHBIA TEPHOT
KOTeIbHAS OCTAHABIIMBAETCA HA PEMOHTHEIE PabOTBL -

CTpyKTypa 0CHOBHOTO (KOTJIOBOTO) 000pyIOBAHMSI 10 KOTeJIbHBIM

Tabnuma 2.1
Haumenosarue | Mapka Veranopied | Logeeogas | [ommpose- | Ilpumedanue
KOTEJIbHOH KOTJIa Has SKCIUTyara- | JIGHHSA MOC-
MOIIHOCTE, | LHIO JIeIHIX Ha-
I'kan/gac JIaJOIHBIX
pabot
Kotemsras Ne3 Koten crams- 1.25 2010 2016
moit KB-1.25K
Koren crais- 1.25 2010 2016
Hoit KB-1.25K
KoremprasNed Koren 0,7 2003 - 2014
KB-PK
Koren 0,7 2003 2014
KB-PK
Koren 0,8 2010 2014
KBI1
Koren 0,8 2010 - 2014
KB

XapaKTepncTnKa OCHOBHOI'O OGOPyHOBaﬂﬂﬂ 0 HCTOYHHKAM TemI0BoMi JHEPrur

Ta6muna 2.2
( HauMeHOBaHKE UCTOYHUKOB TEIUIOBOM SHEPrHH

KorensHas KorensHas

Ne3 Ned
TemmepaTypHbIH 95/70 95/70
rpaduk paboTs
Tr/To, C
VcTaHOBIIEHHAS TEM- 2,5 1,4
JI0Basi MOIHOCTh






[ Gopynosasms rka/gac
| Orpamaenus remosoit | Ilo ITIo
MOIHOCTH macmopTy aCIOpTY

ITapameTpsl pacmonarae- | 2.5 1,4
MO Ter10BOH MOIHOCTH
TTapameTphl TEIIOBOH 2,9 1,4
MOINHOCTH HETTO
T0x IOCIETHErO OCBH- 2012 2012
JICTENbCTBOBAHUA IIPH
JIOITYCKE B 3KCILTYaTalHIO

HOCJIE PEMOHTA

Croco6 perymposanms | KauecTBeHHBIH, BHIGOp TeMIepaTypHoro rpadka o0ycroBieH npeobanaHueM
OTITyCKa TEIUIOBOMH OTOIMTENBHOM HArpy3KH U HETOCPEICTBEHHBIM NPHCOEIMHCHICM a6OHEHTOB K
9HEpI'ux TEIUIOBBIM CETAM.

Crioco6 ydera Temia,
OTITYIIEHHOTO B
TEIUIOBBIE CETH

PacueTHSI , B 3aBUCAMOCTH OT NIOKA3aHUH TeMIIEPaTyp BOJB! B
HOJIAI0IMEM B 06paTHOM TPyOOIpOBOIOB

CTaTUCTHKA OTKAa30B 1 1
BOCCTAHOBIIEHUH 060py-
JIOBAaHUS UCTOYHUKOB
TEIIOBOM SHEPTHUU

2

TIpenmucanusi Han30p-
HBIX OPraHOB IO 3aIpe-
MIEHUI0 JabHeHmeR
SKCIUTyaTalliyl HTOTHH-
KOB TEIUIOBOM SHEPTUH

CETH OTCYTCTBYIOT.

TIpennucanus HAI30PHBIX OPraHOB M0 3ANPLIICHHIO nabHEHIIeH
9KCIUTyaTalliK HCTOIHUKOB TEIUIOBOM SHEPTHH UJTH YIaCTKOB TETIIOBOM

3. TemioBbI€ CeTH, COOPYKCHUA HA HUX U TEeNnJIoBbI€ MYHKTBI
OnpcaHHe TEMIIOBbIX CeTell HCTOIHUKOB TETIOCHAOKEHHS TuHCKOTO CENbCOBETA

IpezcTaBiIeno B Tabymax 3.1-3.6

OmnmcaHie TEIIOBOM ceTH KOTeNnbHbIX,Ne3 No,4 IpescTaBieHo B Tabmume 3.1

TTokazaTenu

l Omnucauue, 3HaYCHUE

Kotenpnas Nel

OmmcaHye CTPYKTypBI TEIUIOBBIX CeTei OT
KaXKIOr0 HCTOYHHMKA TEIUIOBOH SHEPruy ,0T
MarucTpaIbHBIX BEIBOIOB 0 IEHTPAIbHBIX
TEIUTOBBIX IIyHKTOB (€CIH TAKOBBIC HAMEIOTCS)
WITH 10 BBOJIA B XKIUIOH KBapTajl UM IIPOMBIIL-
JIEHHBIH 00BEKT;

JI71st cucTeMbl TETUIOCHAGKEHHU OT KOTEIbHOH
HPUHSATO Ka9eCTBEHHOE PeryTMpOBAHHE OTITyCKa
TEIUIOBON SHEPTHH B CETEBOH BOJIE TIOTPECHTEIM.
PacueTHBIi TeMIepaTypHbii rpaduk- 75-60C;95-
70C 1pu pacueTHOH TeMIiepaType HapyXKHOTO
Bosmyxa -40C

DnexTpoHHbIe U (WITH) 6yMaXKHBIS KapThl (cxe-
MBbI) TEILIOBBIX CETeH B 30HaX NEHCTBUA
HCTOYHMKOB TEIUIOBOM SHEPTUH;

OO61mui BUI CXEMBI IIPENICTABIICH B
HPHIIOKEHUH K TaHHOMY paszeny

[TapaMeTphl TEILUIOBBIX CETEH , BIIOYas TOX
Hadasa SKCILTyaTallH, THI U30JLALUH, THI
KOMIIEHCHPYIOLIIX YCTPOUCTB ,THII IIPOKJIATKH,
KPaTKyI0 XapaKTepHCTHKY 'PyHTOB B MecTax
TIPOKIIAIKH C BEIJENICHHEM HAUMCHHUE HaJeKHBIX
Y4aCTKOB, OTIPESNICHHEM UX MaTepUaNbHON
XapaKTEPUCTHKY U HOIKTFOYEHHOM TeIIOBOH
HarpysKu

TemoBas ceTh BOAHAS 2-X TpyOHast, 6e3 obeciie-
YEHHS FOPSIEro BOJOCHAOKEHIS;

MaTepHail TpyGOIpOBOJIOB - CTallb TPYOHAS,
croco6 MpOoKJIaiKy - KaHAJIbHAL,

KoMIIeHcaIus TeMIepATYPHBIX y/IMHEHkH Tpy6o-
IIPOBOJIOB OCYLIECTRIISETCS 32 CUET ECTECTBEHHBIX
H3MeHeHHH HampasIeHus Tpaccsl. OCHOBHBIE Ia-
paMeTpBl TEIUTOBBIX ceTel ¢ pa3OuBKOM IO JUIHHAM,
IpaMeTpam, TIO THITYy NPOKJIaJKH i H3OJLLHH

cM .Tabmuy 3.2

OLrcaHHe THTIOB 1 KOJIHYECTBa CeKIHOHUPYIOLIeH
¥ peryJHpyIOLeH apMaTypbl Ha TCIUIOBBIX COTAX

Ha TemnoBBIX CEeTAX JeHCTBYIOT CeKIIHOHUPYIOIIHE
H pery/MpyIoLiye 3aIBIDKKH ¥ apMaTypa

Orcanyie TATOB U CTPOMTENBHBIX 0CO0EHHOCTEH
TEIUTOBLIX KaMep Y NaBAJIbOHOB;

CTpouTebHas YaCTh TETUIOBBIX KaMep BEIMOJIHEHA
U3 Kkuprinda .Bricota kaMephl —He MCHee 1.5-1.3m,
B IEPKPHITHSX KAMep JIFOKH THaMETPOM 700MM.
HasHaueHHe — pa3MEIICHHE apMaTyPhl,IPOBSNICHIE
PEMOHTHBIX PaboT.






Omnucanye TpadUKOB PEryIMPOBAHIS OTITyCKa
TerUia B TEIUIOBBIE CETH C aHAIII30M UX
060CHOBAHHOCTH,

DakTUYECKHe TeMIIepaTypHbIe PEKMMBI OTITyCKa
TerUia B TEIUIOBIE CETH M UX COOTBETCTBHE
yTBEpXKICHHBIM IpadUKaM PeryIpoBaHiLl Tema
B TEIUIOBBIE CETH

PeryupoBaHye OTIYCKa TEIUIOTI OCYIIECTBIICTCA
KAYECTBEHHO II0 PACUCTHOMY TEMIICPATyPHOMY
rpacuky 75/60C;95/ 70C 10 Cioay o
NpUYMHAM:

-MPHCOEIMHCHNE noTpebuTenel K TIUIOBBIM CETAM
HemocpeicTBeHHOe 0e3 CMeleHIs 1 6e3 peryssaro-
pOB pacxojia Ha BBOJAX;

_HAJTHIHE TONBKO OTOMMTENbHOH HATPY3KH
VBepKAeHHBIH rpaduK OTIyCKa TeILIa HPHBE/ICH
B npuioxkeru J1. I1o npecTaBICHHbIM IaHHBIM C
KOTEIIBHOH [TOCTPOHTS (aKTHIECKHH rpapuk
OTITyCKA TeIUIa He MPEJICTABIIAETCS BOSMONGHBIM.

T uIpaBTHYeCKAe PEXUME] TEIIOBEIX cereit
H Ibe30MeTpruIecKue rpaduKi;

CTaricTHKa OTKA30B TEIUIOBBIX CeTeH (aBapuii
MHIICHTOB)3a IIOCTIe/IHUE 5 JIeT;

Y TeruocHA6KAIOMEH OpraHu3alii OTCYTCTBYET
[Ibe30METpHYECKHUii rpadyk ¥ pacteT MHAPaBIIie-
ckoro pexxumMa. I1py 3ToM HE obecriequBaeTes
PEKOMEHyeMOTO Tepera/a [aBieHid KaK y
KOHEYHOTO , TaK 1 OCTAIBHBIX IO peGuTeneH.
CTaTHCTHKA OTKA30B TEIUIOBBIX ceTel (aBapuii)
MPUCYTCTBYET.

CTaTACTHKA BOCCTAHOBICHAM(aBapUIAHO-
BOCCTAHOBHTEILHBIX PEMOHTOB) TEIUTOBBIX cetTedt 1
cpefHee BpeMs, 3aTPaieHHOS Ha BOCCTAHOBJICHHE
paboTOCTIOCOOHOCTH TEIIIOBBIX cereit, 32
HocIieHue 5 JIeT

CTaTHCTHKA BOCCTAHOBIICH! (aBapHiHO-
BOCCTAHOBHTEIBHEIX PaboT) TEIUTOBBIX ceTel
[PUCYTCTBYET.

Orvicatye NpoIeyp AUArHOCTHKY COCTOARMA TC-
IDTOBBIX CETEM ¥ INTAaHMPOBAHUY KaIATAIBHBIX
(TeKyIIMX)peMOHTOB

Onmcanne NepUoIAIHOCTH i COOTBETCTBHS TEXHH-
YeCKUM perjiaMeHTaM 4 MHbIM 00s3aTeNbHBIM TPe-
GoBAHMAM [POLETYP JICTHEX PEMOHTOB C TIapame-
TpaMy B METORaMH WCTIBITAHMA(THAPABIMYCCKIX,
TeMIIepaTypHBIX, Ha TeIUIOBbIC MOTEPH )TETLIOBBIX
ceTeit

TIpe IicaHusT Ha(30PHBIX OPraHoB 1o 3arpele-
HEIO JATTbHEHIIeH SKCIUTyaTal|l yHacTKOB Tell-
JIOBOH CETH U PE3yJITaThl MX HCTIONHOHHA
OrrcaHyie TAOB TIPACOSTMHEHH TeIonoTpeds-
JOIIX yCTAHOBOK IOTPEOHTENEH K TEIIOBEIM
CeTsIM C BBIIEICHIEM HanboIee paclpOCTPaHeH-
HBIX , OIPEIEIISIOLIHX BBIOOP U 060CHOBaHHE [pa-
(hrKa peryIMpoBaHusA OTITyCka TEILIOBOH SHEPTHU
1 TETUIOHOCHTEILT;

CaeeHns O HAJIMIMH KOMMEPYEeCKOro npu6OpHOTO
ydeTa TeIUIoBoH SHEpTHH,OTITYIIEHHOH 13
TeIUIOBBIX ceTeif MOTpeOUTeNsIM, | aHAIN3 TLIAHOB
110 YCTaHOBKe MPHGOPOB yIeTa TEIUIOBOM SHEPTUU
1 TETUIOHOCHTEIA.
Ananus paboThI TUCTIETIEPCKIX ciTyx0 TeIUIoCcHa-
Goxarolx( TETUIOCETEBBIX) OpraHu3alui 1 KCTo-
JIb3yeMBIX CPeJICTB aBTOMATH3ALHH,
TeeMeXaHU3aliy U CBA3H |

VpOBeHb aBTOMATH3AIAH U o6 cITy>KUBaHKS LIEHTP-
aTBHBIX TEIUIOBBIX ITyHKTOB, HACOCHBIX CTaHIMH

CBeenys O HAIMIUH 3alIUThl TEMIOBBIX cereit OT
IpeBbILICHAS [aBIEHUs

T HpaBIMdeCKye UCTIITAHMA TIPOBOJIATCA pas B
T'OJI, OCMOTPEI ¥ KOHTPOJBHBIC PACKOIIKH — I10
Mepe HeoOXOMMOCTH.

JleTHHE PEMOHTEI IPOBOJATCS 110 HEOOXOAUMOCTH.

Hpemmcaﬂuﬂ HaJA30pHBIX OpraHoB IO
3anpenieHHIO IIaJIbHCﬁIIICﬁ 9KCIUTyaTalHH

Tun npucoeIVHEHAS roTpebuTenel K TETUIOBEIM
CeTsiM- HETIOCPENICTBeHHOE, Ge3 CMEICHIL, IO Iia-
pAJLIEINBHOM CXeMe BIIIFOTEHIS noTpebuTenel ¢
KauecTBEHHBIM PETyIHpOBAHHEM TEMIICPATypBl
TEIUIOHOCHTENS IO TeMIIEpaType HapyKHOTO
BO3IyXa (TeMIepaTypHbIH rpacuk75/60; 95/70C),
Harpy3Kd Ha ropsdee BOJIOCHAOKEHHE HET;
HAMeeTCs TOJIBKO OTOIMTENbHAs HArpyska.
V3en yueTa OTIYIIEHHOH U3 TEIOBbIX cereit
TEIUIOBOM SHEPTHH OTCYTCTBYCT.

OTCYTCTBYET

ABTOMATH3AIMN 1 OGCITY)KUBaHMs IeHTPATIbHBIX
TEIUIOBHIX ITyHKTOB, HACOCHBIX cranuit ¢. THHBL
HET.
ABTOMATH3ALIN U OOCIy KABAHHA ICHTPAJIEHEIX
TeIUIOBBIX ITyHKTOB, HACOCHBIX craHmwi ¢. THHBL
He CYIIeCTBYeT.






TlepedeHs, BBIBICHHBIX 6ecX03SMMHBIX TEIUIOBBIX
cereit i 0GOCHOBaHKE BEIOOpa OpraHK3alliy, yroj-
HOMOYEHHOM Ha MX SKCIUIyaTallrio.

ceTel He OOHApyYMKEHO.

6eCXO3SMHBIX TEIUIOBBIX

OCHOBHBIE ITAPaMETPhl TEILTOBBIX CETEH C pa3buBKoii Mo

IJTIHAM, AXaMETpaM ,II0 THITY

TPOKJIALKH H M30JLAIHAY | Tabnuma 3.1
No HapyxHpiii | JlmuHa TpY- Ton Tun Tumo
o/ THAMETP GOIPOBONIOE | IOCHENHETO | H3OTAIHU IpOKTATKHA
HaumMeHOBaHTE TpYy- TEILUIOBOM Kall.
yaacTka GOIpPOBOXOB | CETH,M peMoHTa
Ha
y4acTKe,MM
KorenpuasNe3
1 KoTensHas-KoNa ~ 76 100 MEHEPAIOBaTa BeToHHEIH g
KOpO
2 IIkoa-TeIunia ] 76 44 MHIHEpaJIOBaTa BeTOHHBLI ;
KOpO
3 Terumna-rapax \ 76 5 MEHEpaIoBaTa BeTOHHEI
KOpob
KorenpHas Ned
TermnoBsle CETH 76 1930 MMHEpPAJIOBaTa KaHaJbHas

4. 30Hbl AelicTBUS HCTOYHHKOB TemnJ10B0i D HEPTrHH

Buja ncToOYHHKA
Tena0CHAOKEHHS

30HBI AeiicTBHS HCTOYHHKOB TeII0CHADKEeHHS

O6BeKTHL, KOpIyca, aJIMUHACTPa-
THBOE 3JaHHE.

cenbcoBera (6ubroTeKa)
Tetckuit can « COMHBIIIKO

Koreapnas Ne3 MBOVY « Turckas COLIT Nel» V. HkonsHasd ,1a
C.Tuns! YilllkonsHas 1a Jlet.can «TepeMoK»
Korenannas Ned Ouaan Ned KTBY3 KKITHJT Nel V. llentpasnsHas ,1a

| THBOE 3MaHMe.
duman MKYK «IIKC Tunckoro

V. LlentpansHad,12

Vi, HenrpansHas, 11

Kuoit nom

V. IentpanbHas ,13 xBl1.2

Kumoit noM

ViBomsamanas, 19 k8 1

JKuoi moM

V. Mmpa ,1

Kunoit 1oM -

' V. LeatpansHas 1 KB 2

®umraan Ned KITBY3 KKITHJT Nel
Cronopas ,GaHHo-TpaueTHEL KOMOUHAT
®wmmman Ned KTBY3 KKITHJT Nel
CronoBas ,6aHHO-TIPaueYHbIA KoMOuHAT
®wman Ned KTBY3 KKITH]T Nel

CronoBas ,GanHo-IpauedHsi KOMOUHAT

V. LlenTpansHad la
V. LlenTpanbHad 1a

V. LleatpansHad la

TTocTaBKY ¥ XpaHEHHe PE3CPBHOTO K aBAPUHHOTO TOTUIMEA npexycmotpero. Obecnedenne
TOILTMBOM I[IPOM3BOJUTCS Ha/IeNKAIIM o6pazom. Ha BceX KOTENIBHBIX B Ka9CCTBE OCHOBHOTO,
Pe3epBHOTO H aBapUMHOTO BH/IA TOMABA pcrionb3yeTcs 6ypsiit yrois 2BP. XapakTepUCTHKA

TOIIMBA IPUBECHA B TaOIHIIE 5.1






Husmas TemmoTa
CTOpaHuUs,KKaIl/KT

Bup Tomnvsa MecTO IOCTaBKA TIpumeuanue

PacmonoxeHo Ha
paccrosEmn 120KM,
paccrosEmz 70KM.

Bypsiit yrois 2bP BOpOIUHCKOE
MecTopoXKICHHE
OmapoBCcKOe

MECTOPOKICHUSA

5. Onucanue CyﬂleCTBy}OlIlllX TEeXHUYECKUX H TEXHOJOTHYECKUX npoﬁneM B cUcTeMax
TeﬂJlOCHaG)KeHI/lﬂ noceJeHus.

AHAIA3 COBPEMEHHOTO TEXHAYECKOTO COCTOSHHSA HCTOUHHKOB TEIUIOBOH SHEPIHUH B cucTeMax
[eHTpAIH30BAaHHOTO TeILIOCHAGKE NS TIPHBE K CIIETYOTIIM BBIBOJAM:

1. OcHOBHOE 060PYIOBAHNE HCTOTHAKOE 5 KaK MPABUJIO, AMEET BHICOKYIO CTeneHb H3HOCA.
daxTHIecKuii CPOK CITYKOBI 3EAYMTENBHOM YacTH 000pyIOBAHMA KOTeNbHBIX OOMNbIIe IIpe-
JAyCMOTPEHHOTO TeXHAUeCKOil HOKyMEHTaImeH . 1o obopynoBanTe QUIAIECKH 1 MOpaIBHO

yCcTapeno i CyECTBEHHO yCTymaeT Mo SKOHOMIYHOCTH COBPEMEHHBIM 00pasIaM.
[IpuypHa TAKOTO MOJOKEHM COCTOMT B OTCYTCTBHE CPETICTB Y COGCTBEHHMKA MM SKCIILya-
THpYFOLEH OpraHu3aluy ULt saMeHb! 06OpyloBaEHs Ha Gonee COBPEMEHHBIC aHAJIOTHL.

2. KoTenpHble HE UMEIOT npubopHI yIeTa n0TpebIIieMbIX PECYPCOB, IPOM3BEICHHOA 1 OTITY-
IMeHHOH TEIOBOH SHEPTHH 1 CILTOHOCHTEIS, CPEICTBAME aBTOMATHICCKOTO yIpaBNeHns TeX-
HOJNOrMUECKAMH TPOLIECCAaME H PEXUMOM OTIIyCKa TeIuia. DTO MPUBOIUT K HEBBICOKOH JKOHO-
MHUUHOCTH J2)Ke HEM3HOIIECHHOTO 06opyIOBaHHS, HAXONAIET0CA B XOpOIIeM TEXHHIECKOM
COCTOSIHHH.

3. VICTOYHUKH TeIIOBOH SHEPIUH B cHCTEMAX TETUIOCHAOKCHUA MOTYT GBITH B JJOCTATOTHOH
cTereHn 0fOecTedeHbl TEMIOM. HexBaTKa TOILTMBA B OT/IEIBHBIX CHCTEMAX gBJIAETCS CIEICTBHHU-
eM IPAYIHH, JeKamux B cepe opraHH3aliH B3AMMOOTHOIICHAH MEX/Y yIaCTHHKAMH mmpo-
I1ECCOB TEIUIOCHAOKEHHASL 1 TeronoTpedeHus, a Tak XKe B cepe ympaBIeHAA STAMH HpOLECCaMH,
a TaKKe JOCTaBKO! yIili B BeceHHee-0CeHHee BpeMs roja. CorsacHo
Ipe/CTaBICHHBIX JAHHBIX npo6eMa, 3aKTI0TAIOMAAC B HameXHOM H 3(QOeKTABHOM crabxe-
LI TOILTMBOM, CYIECTBYET. HCTIONB3yioTe Ha HCTOYHHUKAX TeIia MECTHBIC HpUPOJHBIE
PpecypeHL.

4. Bompockl, CBA3aHHbIC C TeXHIEECKAM COCTOSHIEM HCTOTHUKOB TeTUIa, CTaHOBATCS 0OBEKTOM
[IPUCTAFHOTO BHUMAHUA Ha BCeX yPOBHSX YTPaBJICHHs B IIEPHOZ ITOJTOTOBKH
K OUepEIHOMY OTOHUTEIBHOMY CE30HY.
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